	Дата встановлення АКБ 
	Тип АКБ
	Кількість встановлених АКБ, шт.
	Результаты тесту

	
	
	
	Дата тест.
	Ємність, %
	Тривалість тесту, хв.

	.11.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	29.11.2012
	47%
	221

	.11.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	09.01.2013
	70%
	284

	.07.2011
	Monbat 12MVR180
	4
	10.01.2013
	63%
	326

	.07.2011
	Monbat 12MVR180
	6
	10.01.2013
	44%
	269

	.07.2011
	Monbat 12MVR180
	4
	10.01.2013
	71%
	360

	.07.2011
	Monbat 12MVR180
	4
	10.01.2013
	63%
	265

	.11.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	30.04.2013
	41%
	165

	.07.2011
	Monbat 6MVR200
	8
	10.01.2013
	50%
	277

	.05.2011
	Monbat 6MVR200
	8
	26.01.2012
	66%
	253

	.07.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	18.07.2013
	59%
	342

	.07.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	11.01.2013
	75%
	363

	.07.2012
	Monbat 6MVR200
	12
	14.02.2013
	70%
	373

	.02.2011
	Monbat 6MVR200
	8
	12.07.2013
	54%
	181

	06.03.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	12.04.2013
	57%
	244

	.03.2012
	Monbat 6MVR200
	8
	18.09.2012
	69%
	373

	.07.2012
	Monbat 12MVR180
	4
	11.01.2013
	49%
	222

	.05.2011
	Monbat 6MVR200
	12
	16.02.2012
	70%
	261


