
Дополнение 2 к (ГСанПиН 2.2.4-171-10) 
"Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком"  

Таблица 1 
Санитарно химические показатели безопасности и качества питьевой воды  
Физико-химические показатели (выборочно) неорганические /органические  

Нормативы для питьевой воды 

фасуемой  из пунктов Наименование показателей 
Единицы 
 измерения водопроводной 

из колодцев и 
каптажей 
источников разлива и бюветов 

6,5 - 8,5    

(и 4,5)5   

0,31 - 0,4 - для среднегазированой 

рН 
(Водородный показатель) 

единицы ph 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

0,41 - 0,6 - для сильногазированой  

Железо общее мг/дм3  ≤≤≤≤0,2 (1,0) ≤≤≤≤1,0 ≤≤≤≤0,2 

Общая жесткость ммоль/дм3  ≤≤≤≤7,0 (10,0)1 ≤≤≤≤10,0 ≤≤≤≤7,0 

Общая щелочность ммоль/дм3  не определяется не определяется ≤6,5 

Марганец мг/дм3  ≤0,05 (0,5) ≤0,5 ≤0,05 

Сухой остаток мг/дм3  ≤1000 (1500) ≤1500 ≤1000 

Перманганатная 
окисляемость мг/дм3  ≤≤≤≤5,0 ≤≤≤≤5,0 ≤≤≤≤2,0 (5,0)4  

Сухой остаток мг/дм3  ≤1000 (1500) ≤1500 ≤1000 

 
 
 
 
 
 


