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Опалення житлового бдинку

Житловий будинок

Схема система опалення
2го поверху ТОВ "ГОРГАЗСЕРВІС"

Зм. Кільк.Аркуш№ док. Підпис Дата
Розробив
Перевірив
Затвердив
Т. контр.

ГІІП

П 2

Стадія Аркуш Аркушів

Експлікація приміщень

№прим. Найменування Площа, м²

2-1 Коридор 12,7

2-2 Спальня 21,2

2-3 Санвузол 1,9

2-5 Спальня 15
2-6 Спальня 15
2-7 Балкон 9

2-4 Дитяча 19,1
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16 x 2,2
1114 Вт

FKO1105__ 1400 мм

20 x 2,8
3141 Вт

20 x 2,8
2248 Вт

16 x 2,2
698 Вт

2-7 -8 °C
Qтреб: 0 Вт

2-5 +22 °C
Qтреб: 1114 Вт

2-6 +22 °C
Qтреб: 1135 Вт

2-3 +24 °C
Qтреб: 201 Вт

2-1 +22 °C
Qтреб: 0 Вт

2-4 +22 °C
Qтреб: 1396 Вт

2-2 +22 °C
Qтреб: 1544 Вт


