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1. Èíôîðìàöèÿ î êîíñòðóêöèè

a) ïðèìåíÿþòñÿ òðóáû PE-Xc èëè PE-RT ∅12 è ∅14 ìì,

b) äëÿ êðåïëåíèÿ òðóá ïðèìåíÿþòñÿ øèíû:

øèíà äëÿ ôèêñàöèè òðóá 12 êîä K-201100,

øèíà äëÿ ôèêñàöèè òðóá 14 êîä K-201101,

c) èçîëÿöèÿ ñòåíû äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñòðîèòåëüíûì

îãðàæäåíèÿì îòíîñèòåëüíî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà òåïëîïåðåäà÷è k. Ìàêñèìàëüíîå

çíà÷åíèå k ìîæíî îòûñêàòü â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ íîðìàõ, äåéñòâóþùèõ íà

òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà, íàïðèìåð, î òåïëîâîé çàùèòå çäàíèé, à òàêæå ìîæíî ïðèíÿòü íà îñíîâå

ìåæäóíàðîäíîé íîðìû EN 1264 äëÿ îãðàæäåíèé, ãðàíè÷àùèõ ñ íàðóæíûì âîçäóõîì. Ìèíèìàëüíîå

ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè äîëæíî ñîñòàâëÿòü R = 2,0 [ì2K/Âò], ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îê. 85 ìì

ïåíîïîëèñòèðîëà PS20 (ïðè óñëîâèè, ÷òî îäíîâðåìåííî k îòâå÷àåò òðåáîâàíèþ ê îãðàæäåíèþ

ñîãëàñíî îòäåëüíûì íîðìàì),

d) øèíû êðåïÿòñÿ ÷åðåç êàæäûå 0,5 ì (ðàñõîä øèíû: îê. 2 ì íà 1 ì2, ñðåäíèé ðàñõîä òðóáû: îò 5

äî 10 ì íà 1 ì2),

e) îñíîâíîå òðåáîâàíèå - ýòî çàäåëêà òðóá ñïåöèàëèçèðîâàííûì øòóêàòóðíûì ðàñòâîðîì (ðàñòâîð,

èìåþùèé äîïóñê îò ïðîèçâîäèòåëÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñòåíîâîì îòîïëåíèè) òîëùèíîé îê. 3 ñì (min.

òîëùèíà îê. 1 ñì). Øòóêàòóðêà íàíîñèòñÿ â äâà ñëîÿ - ïåðâûì ñëîåì çàêðûâàþòñÿ òðóáû, çàòåì

øòóêàòóðíàÿ ñåòêà è îêîí÷àòåëüíûé ñëîé îêîëî 1 ñì,

f) êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííîé øòóêàòóðêè MP 75G/F, ïðîèçâîäèìîé

ôèðìîé KNAUF, îê. 0,35 Âò/ìK,

g) ðàññòîÿíèå ìåæäó òðóáàìè ãðåþùåãî êîíòóðà (øàã) â ñèñòåìå ñòåíîâîãî îòîïëåíèÿ 10, 15, 20 ñì,

h) âñÿ ñòåíà îòäåëÿåòñÿ (äîëæåí áûòü ðàçðûâ) îò ñîñåäíèõ îãðàæäåíèé (ñòåí, ïîòîëêà è ïîëà),

i) êàê ïðàâèëî, ãðåþùèé êîíòóð âûïîëíÿåòñÿ äî âûñîòû 1,5 ì,

j) âûïóñê âîçäóõà âûïîëíÿåòñÿ íà ðàñïðåäåëèòåëå (ãðåþùèé êîíòóð ïîäêëþ÷àåòñÿ êàê îòîïèòåëüíûé

ïðèáîð ê ðàñïðåäåëèòåëþ), â ñòåíó çàäåëûâàåòñÿ ïëàñòèêîâûé áîêñ ñ òåðìîñòàòè÷åñêèì âåíòèëåì

è âîçäóõîâûïóñêíûì êëàïàíîì (óïðàâëåíèå ïðîèñõîäèò àíàëîãè÷íî îáû÷íîìó îòîïèòåëüíîìó

ïðèáîðó ñ òåðìîñòàòîì), ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí âåíòèëü, îãðàíè÷èâàþùèé òåìïåðàòóðó â

îáðàòíîì òðóáîïðîâîäå, âñòðîåííûé â êîðïóñ âìåñòå ñ âîçäóõîîòâîä÷èêîì.
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2. Òåïëîâûå è ãèäðàâëè÷åñêèå ðàñ÷åòû

a) âåëè÷èíà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè ñëåäóåò èç óñëîâèÿ âûïóñêà âîçäóõà èç ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è åå

ìîæíî ïðèíÿòü íà óðîâíå 0,2 ì/ñ,

b) âåëè÷èíà ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè ñëåäóåò èç äîïóñòèìûõ ïåðåïàäîâ äàâëåíèÿ è îðèåíòèðîâî÷íî

ìîæíî ïðèíÿòü åå ðàâíîé 0,8 ì/ñ,

c) ðåêîìåíäóåòñÿ ìàêñ. òåìïåðàòóðà ïîäà÷è ñòåíîâîãî îòîïëåíèÿ äî 50°C,

d) íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåâûøåíèå òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè âûøå 36°C,

e) ñëåäóåò ðàññ÷èòûâàòü íà òåïëîîòäà÷ó â äèàïàçîíå 120-160 Âò/ì2 ïðè íå ïðåâûøåíèè 36°C

òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè,

f) oõëàæäåíèå âîäû â òðóáàõ: îò 5 äî 10°C.

I. Òåïëîîòäà÷à ñòåíîâîãî îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà ïðè ðàçíîì øàãå óêëàäêè b äëÿ òðóáû 14¤2 ìì,

ïðèêðûòîé ðàñòâîðîì òîëùèíîé 1 ñì ñ êîýôôèöèåíòîì òåïëîïðîâîäíîñòè λλ= 0,7 Âò/ìK

Òñð âîäû
[°C]

Òåìï. â
ïîì. Ti

[°C]

b = 0,10 [ì] b = 0,15 [ì] b = 0,20 [ì] b = 0,25 [ì]

q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C]

50 20 184,3 36,7 151,4 33,7 128,3 31,6 111,18 30,06

50 24 159,8 38,5 131,2 35,9 111,2 34,1 96,36 32,72

45 20 153,6 33,9 126,2 31,4 106,9 29,7 92,65 28,38

45 24 129,0 35,7 106,0 33,6 89,8 32,1 77,83 31,04

40 20 122,9 31,1 100,9 29,1 85,5 27,7 74,12 26,71

40 24 98,3 32,9 80,7 31,3 68,4 30,2 59,30 29,37

35 20 92,2 28,3 75,7 26,9 64,1 25,8 55,59 25,03

35 24 67,6 30,1 55,5 29,0 47,0 28,3 40,77 27,69
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II. Òåïëîîòäà÷à ñòåíîâîãî îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà ïðè ðàçíîì øàãå óêëàäêè b äëÿ òðóáû 12¤2 ìì,

ïðèêðûòîé ðàñòâîðîì òîëùèíîé 1 ñì ñ êîýôôèöèåíòîì òåïëîïðîâîäíîñòè λλ= 0,7 Âò/ìK

III. Òåïëîîòäà÷à ñòåíîâîãî îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà ïðè ðàçíîì øàãå óêëàäêè b äëÿ òðóáû 14¤2 ìì,

ïðèêðûòîé ðàñòâîðîì òîëùèíîé 1 ñì ñ êîýôôèöèåíòîì òåïëîïðîâîäíîñòè λλ= 0,35 Âò/ìK

IV. Òåïëîîòäà÷à ñòåíîâîãî îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà ïðè ðàçíîì øàãå óêëàäêè b äëÿ òðóáû 12¤2 ìì,

ïðèêðûòîé ðàñòâîðîì òîëùèíîé 1 ñì ñ êîýôôèöèåíòîì òåïëîïðîâîäíîñòè λλ= 0,35 Âò/ìK

Òñð âîäû
[°C]

Òåìï. â
ïîì. Ti

[°C]

b = 0,10 [ì] b = 0,15 [ì] b = 0,20 [ì] b = 0,25 [ì]

q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C]

50 20 124,9 31,3 96,1 28,7 78,0 27,1 65,65 25,94
50 24 108,2 33,8 83,3 31,5 67,6 30,1 56,90 29,15
45 20 104,1 29,4 80,1 27,2 65,0 25,9 54,71 24,95
45 24 87,4 31,9 67,3 30,1 54,6 28,9 45,95 28,16
40 20 83,2 27,5 64,1 25,8 52,0 24,7 43,77 23,96
40 24 66,6 30,0 51,3 28,6 41,6 27,8 35,01 27,17
35 20 62,4 25,6 48,1 24,3 39,0 23,5 32,82 22,97
35 24 45,8 28,1 35,2 27,2 28,6 26,6 24,07 26,18

Òñð âîäû
[°C]

Òåìï. â
ïîì. Ti

[°C]

b = 0,10 [ì] b = 0,15 [ì] b = 0,20 [ì] b = 0,25 [ì]

q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C]

50 20 130,1 31,8 100,3 29,1 81,4 27,4 68,46 26,20
50 24 112,8 34,2 86,9 31,9 70,5 30,4 59,33 29,37
45 20 108,4 29,8 83,5 27,6 67,8 26,1 57,05 25,16
45 24 91,1 32,2 70,2 30,4 57,0 29,2 47,92 28,34
40 20 86,7 27,8 66,8 26,0 54,3 24,9 45,64 24,13
40 24 69,4 30,3 53,5 28,8 43,4 27,9 36,51 27,30
35 20 65,1 25,9 50,1 24,5 40,7 23,7 34,23 23,10
35 24 47,7 28,3 36,8 27,3 29,8 26,7 25,10 26,27

Òñð âîäû
[°C]

Òåìï. â
ïîì. Ti

[°C]

b = 0,10 [ì] b = 0,15 [ì] b = 0,20 [ì] b = 0,25 [ì]

q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C] q [Âò/ì2] TF [°C]

50 20 178,5 36,2 146,1 33,2 123,6 31,2 107,01 29,68
50 24 154,7 38,0 126,7 35,5 107,1 33,7 92,74 32,39
45 20 148,8 33,5 121,8 31,0 103,0 29,3 89,18 28,07
45 24 125,0 35,3 102,3 33,3 86,5 31,8 74,91 30,78
40 20 119,0 30,8 97,4 28,8 82,4 27,5 71,34 26,46
40 24 95,2 32,6 77,9 31,1 65,9 30,0 57,07 29,16
35 20 89,3 28,1 73,1 26,6 61,8 25,6 53,51 24,84
35 24 65,5 29,9 53,6 28,8 45,3 28,1 39,24 27,55
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